OSWIETLENIE AWARYINE I EWAKUACYINE

Na Scianie

Istniejgca Tablica TG5 LEGENDA:
] | % Oprawa osSwietlenia awaryjnego 11W, 3h
:| L Smart 44, Airone lub Apollo
1G5 EW

— Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 8W, 3h
Smart 44, Airone lub Apollo

Nad gtownym wyjSciem oraz na poszczegdlnych
| kondygnacjach przy zejsciu z kl. schodowych
opray ewakuacyjne montowa¢ na zwieszakach np Apollo Z
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