UKEAD TN=5
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZDZIELNICA TK2

230/400V, 50Hz

LILLZLS
2 Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py
IS
3 ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
—— = 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
40A o 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
— MW typ A tp A o A typ A tp A o A typ A tp A tp A
w
1
>
N
_— - - — — ¢ —_—— —_—— —_—— —_—— —_—— — — —_—— _— - —
Numer obwodu 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Zasilanie Wskaznik Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
. UPS obecnosci komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe | komputerowe
Nazwa odbioru napiecia

Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu YKYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekroj [mm?] 5x10 2,5 x2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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