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Ocena o jakosci wody
ujmowane;j, uzdatnianej i dostarczanej w I pétroczu 2022 r.
z wodociagu sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Slgza”
funkcjonujacego w Gniechowicach w gminie Katy Wroctawskie.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje
ocene o jako$ci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w [ pétroczu 2022 r.
z wodociagu sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej »Sleza” funkcjonujacego
w Gniechowicach w gminie Katy Wroctawskie.

Podstawa przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z W/w
wodociggu sieciowego byly wyniki badad kontrolnych probek wody pobranych
z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociggowego,
ktore dotyczyly:

e wody surowej ujmowane;j ze studni glebinowych,
e punktéw podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW-woda
uzdatniona podawana do sieci),
e miejsc czerpania wody przez Konsumentow (woda uzdatniona
przeznaczona do spozycia).
Czestotliwosé pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objetosci wody
produkowanej przez oceniany wodociag sieciowy.

Zakres wykonywanych badaf laboratoryjnych obejmujgcy monitoring
przegladowy (parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A)
uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen Srodowiska, stanu i skladu surowca
(jakosé wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody,
a takze od mozliwosci wystapienia wtérnych zanieczyszezen w rozprowadzajace]
sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej instalacii wodociggowe].

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociag sieciowy Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w 1 péiroczu 2022 r. uwzgledniono
probki wody pobrane ze studni glebinowych, stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia) oraz z miejsc czerpania wody przez

konsumentéw (woda uzdatniona w punktach u konsumentow).
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Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
probek w ramach parametréw grupy A oraz grupy B zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikéw badan prébek wody w 1 pélroczu 12022 r. - pobranych
z wodociggu sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach urnieszczono
w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacje o ocenie jakosei wody w I péiroczu 2022 r.
dostarczanej odbiorcom z wodociggu sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej ,.Sleza”
w Gniechowicach.

Analizujgc uzyskane wyniki badai probek kontrolnych wody w I pélroczu 2022 r.
z wodociagu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Slgza” w Gniechowicach stwierdzono:
zbadano 5 probek wody uzdatnionej oraz dwie probki wody surowej pobranej ze studni
glebinowych 1 i 1A, W badanych prébkach wody nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych wartosci parametrow mikrobiologicznych, w 1 prébce odnotowano
nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametru fizyko-chemicznego - metnogei.

Uwaga: w przekazanych wynikach wody surowej nie ujeto wartosci radionuklidéw
(badanie w trakcie).

Informacje dodatkowe:

1. Wobec Zarzadcy wodociggu w I pélroczu 2022 . bylo prowadzone postepowanie
administracyjno-egzekucyjne zwiazane z przekroczeniem dopuszezalnej wartogei parametrow
w badanych probkach wody uzdatnionej.

i- 22-W dniu 12 stycznia 2022, Panstwowy-Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
wydal decyzje Nr 270/0p/22 (HK-AM-5200-1204/21) obcigzajaca strong oplata za badanie
prébki wody pobranej z wodociggu sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”
w Gniechowicach w dniu 20 pazdziernika 2021 r.

3. W dniu 14 stycznia 2022 r, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
wydal decyzje Nr 382/22 (HK-AM-5200-] 122/21) dotyczacg umorzenia postgpowania
administracyjnego prowadzonego w sprawie jakosci prébek wody pobranych z wodociagu
sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej Slgza” w Gniechowicach w dniu 22 wrzesnia 2021 r.
oraz 25 wrzesnia 2021 r.

4. W dniu 01 kwietnia 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
wydat decyzje Nr 2146/0p/22 (HK.9020.1 41.2022.AM) obcigzajacy stroneg oplata za badanie
probki wody pobranej z wodociggu sieciowego Spoéldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”
w Gniechowicach w dniu 02 lutego 2022 r.

5. W dniu 22 kwietnia 2022 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
wydat decyzje Nr 2559/22 (HK.9020.1.41.2022.AM) dotyczycgeg umorzenia postepowania
administracyjnego prowadzonego w sprawie jakosci prébki wody pobranej z wodociggu
sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowe; »Sleza” w Gniechowicach w dniu 02 lutego 2022 r.

6. W dniu 11 maja 2022 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we. Wroclawiu
przeprowadzit  kontrole wodociagu  sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”
w Gniechowicach. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia przepis6w sanitarnych, obiekt
pod wlasciwym biezacym nadzorem (protok6t kontroli z dniz 11 maja,, 2022 r.
Nr 954/HK/22). -

7. W dniu 14 stycznia 2022 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
sporzadzit ,,Oceng o jakosci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II podiroczu 2021
r. z wodociggu sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej , Sleza”, funkcjonujgcego
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w Gniechowicach w gminie Katy Wroctawskie” (HK.9020.1.4.2022,AM). Wode podawang
w I polroczu 2021 r. przez w/w wodociag sieciowy oceniono jako przydatna do spozycia.

8. W dniu 27 stycznia 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
przestal wykaz pestycyddw, jakie nalezy oznaczyé w 2022 r. w ramach badan parametrow
grupy B (HK.9020.1.16.2022.AM).

9. Z'wody korzystaja ok. 1044 osoby (mieszkancy miejscowosci: Gniechowice, Gorzyce,
Stary Dwor).

10. Aktualna wielko$é produkeji wody: 200,0 m® /d.

11. Harmonogram pobierania probek wody w 2022 r. realizowany jest zgodnie
z zalozeniami. Badania prébek wody (na zlecenie zarzadcy) wykonywane sg przez
laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
(nr akredytacji PCA AB 079).

12. Wiasciciel wodociagu terminowo przekazuje kwartalne informacje dotyczace
wodociagu oraz ujmowanej wody. ..
13. W analizowanym okresie nie wystepowaly wylaczenia lub awarie majace

znaczacy wplyw na jakos¢ wody podawanej do sieci.

Jako$¢ wody produkowane] i1 dostarczane] z wodociagu sieciowego Spdétdzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach pod wzgledem mikrobiologicznym we wszystkich
pobranych prébkach byla zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do. spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W | probee wody odnotowano nieznaczne przekroczenie
dopuszczalne] wartoéci parametru fizyko-chemicznego — metnosci.

Wode produkowang i dostarczang odbiorcoin w I péiroczu 2022 r. "z wodociggu
sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Sl¢za” w Gniechowicach uznano za przydatna
do spozycia przez ludzi.

Zalgczniki:
1. Tabela Nr 1 — Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A
igrupy B

2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan prébek wody pobranych w1 po}roczu 2022,
z wodociggu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,;Slgza” w Gniechowicach,
3. Tabela Nr 3 — ocena jakosci wody z wodociggu sieciowego Spdldzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w I pdtroczu 2022 r.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Slqza ul. Czysta 31 55-080 Gniechowice
3. HKa/a
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Tabela Nr 1

Zakres analiz probek kontrolnych wody - parametry grupy A oraz parametry grupy B.

Parametry grupy A Parametry grupy B
Wskazniki bakteriologiczne
1 Ogdlna liczba mikroorganizmow w 1 Ogolna liczba mikroorganizmdéw w
temp. 22° C temp. 22° C
2 Liczba bakterii grupy coli 2 Liczba bakterii grupy coli
3 Liczba Escherichia coli 3 Liczba Escherichia coli
4 Liczba Clostridium perfringens
(lacznie z przetrwalnikami)
5 Liczba enterokokéw kalowych
Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
1 Barwa 1 Barwa
2 Mgtnosc 2 Metnosé
3 pH 3 pH
4 Przewodnosc wladciwa 4 Przewodnosé wlasciwa
5 Zapach 5 Zapach
6 Smak 6 Smak
7 Temperatura 7 Temperatura
I Parametry chemiczne
1 Jon amonowy 1 Jon amonowy
2 Azotyny 2 Chlor wolny
3 Zelazo ogblne 3 Chloraminy
4 Mangan ogoiny 4 Azotyny
5 Azotany
6 Zelazo ogolne
7 Mangan ogélny
8 Utlenialnosé
_ 9 Twardoé¢ ogdlna
: 10 Chlorki
‘ 11 Siarczany
12 Fluorki
13 Cyjanki
14 Bromiany
15 Bor
16 Sod
17 Rteé
18 Arsen
19 Miedz
20 Olow
21 Nikiel
22 Chrom
23 Antymon
24 Kadm
25 Srebro
26 Wapn
27 Magnez
28 Selen
29 Bromodichlorometan




30 Dibromochlorometan
31 Tribromometan

32 > THM

33 Trichloroeten

34 Tetrachloroeten

35 Trichlorometan (chloroform)
36 > Trichloroetenu i Tetrachloroetenu
37 Tetrachlorometan

38 1,2-dichloroetan

39 Benzo(b)fluoranten
40 Benzo(k)fluoranten

41 Benzo(g,h,i)perylen
42 Indeno(1,2,3-¢c,d)piren
43 Winklozolina

44 Heptachlor

45 o-HCH

46 B-HCH

47 v-HCH

48 d-HCH

49 HCB

50 Dichlorofluanid

51 Epoksyd heptachloru B
52 Epoksyd heptachloru A
53 Tolilofluanid

54 Aldryna

55 YWWA

56 Benzo(a)piren

57 Benzen

58 ¥ pestycydow

59 o,p’-DDE

60 p.p’-DDE

61 0,p-DDD

62 p,p’-DDD

63 o,p’-DDT

64 p,p’-DDT

65 Dieldryna

66 Bifentryna

67 Fenpropatryna

68 Fenarymol

69 A-cyhalotryna

70 Permetryna

71 Cypermetryna

72 Deltametryna




Tabela Nr 2. Wyniki badan probek wody pobranych w I pétroczu 2022 1. z wodociggu sieciowego Spétdzielni Mieszkaniowej »Sleza” w Gniechowicach

Gniechowicach

‘L.p [ Data | Migjsce pobrania g
. | pobrania, ;| probkiz-adres: s
:?‘:.?:' .. d
...... £ | B
= Z
Biuro Spéldzielni .
Mieszkaniowej SW gfg;?hgﬂ
0000, | »Sleza” w Guiecho- Mi:; s | LM, L-ChW. Niezzod.
1 > | wicach, ul. Czysta 31, DO 1 9051.1. 9051.6. | 79 & Metnoéé 1,0 NTU
2022 r. . ; WSleza” w na
pomieszczenie Griechowicach 60,2022 52.2022
socjalne, poziom 0,
umywalka
Biuro Spéldzielni avotociag |
5 | 09.02. | Mieszkaniowej Minokeniowei | - 5772122 | | | 7o0dna i
2022r.* |, Sleza” w Gniecho- Slera” w J ITYC & "
wicach, ul. Czysta 31 Gniechowicach
Wodociag Dobry stan
Studnia Nr I, Spéldzielni chemiczny
3 2});203* Gniechowice Mieszkaniowej ?3,!%“3&?3 2 T?ﬁ,?;?g 2 74 wid - -
* | WODA SUROWA LSleza” w podziemn-
Gniechowicach ych
Wodociag { Dobry stan
Studnia Nr 1A, Spidzielni chemiczny
4 | b2 | Goiechowice Mieszkaniowej | 5002 TER20 a| wed - -
* | WODA SUROWA WSleza” w podziemn-
Guiechowicach ych
Stacja Uzdatniania o Locociag
5 17.02. | Wody, toaleta ul. Mi eP; kamiowei 73231/22 73231/22 10 Zoodn
2022 r.* | Spokojna w anowd 1 irycrzi ITYC/ZL godna - -
. . WSleza” w
Gnicchowicach




i ]
Biuro Spéldzielni SVE odochae.
14.04. | Mieszkaniowej : N 17551372 ) ] ) ) _
2022r.* | ,Sleza” w Gniecho- M‘eglz:;}}‘:;"q - |0 | oy | 3| Zeodna
wicach, ul. Czysta 31 Gniechowicach
Biuro Spéldzielni avodociag
21.04. | Mieszkaniowej Mioogamst o | 1840747 | | 184074/ | |1 o4 ] ) _ ) _
2022r.* |, $leza” w Gniecho- Sloza® w 1| 22rye 22/TYC &
wicach, ul. Czysta 31 Gniechowicach

*Badania wykonywane przez Zarzadce wodociagu

Tabela Nr 3.
Ocena jakosci wody z wodociagu sieciowego Spéltdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w I pélroczu 2022 1.

S R N Informacjao .
. 1" Liczbazbadanych probek. Liczba zbad: bek - . | jakosciwody: |
e | mikrobiologicanych wody przeznaczonej | chemicanych wo: eznaczonej, - | - o przydatna
L.p: | Nazwawodociagu do spozycia: w1 # dosp wekaznikow - | Jwanmkowo:
| Ogdtem. Ne | Ogélem TNE  figko- | praydatnal
o -odpowiadajaiyich - odpowiadajacych. | mi chemicznych, | nieprzydata-do :
______ RURNY A ‘Wymaganiom’ . wymaganiom wo | . Spozycia:
Waodociag
Spétdzielni
1 Mieszkaniowe;j 5 0 7 1 Metnosé przydatma
,,Slf;Za” w
Gniechowicach




