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55-080 Katy Wroctawskie

Ocena o jakoSci wody
dostarczanej w II péiroczu 2020 1. z wodociggdw sieciowych funkcjonujacych
w gminie Katy Wroctawskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przekazuje oceng jakosci wody
dostarczanej w Il pélroczu 2020 r. z wodociagéw sieciowych funkcjonujacych w gminie Katy
Wroclawskie.

Wodociagi sieciowe: Katy Wroclawskie, Pietrzykowice, Sadkéw, Smolec, Gniechowice
i Keblowice, funkcjonujace w gminie Katy Wroctawskie, s zarzadzane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 26 B, 55-080 Katy Wroctawskie.

Podstawg przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych wodociggow

w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociaggowego, ktére dotyczyly:
e podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW - woda uzdatniona podawana
do sieci),
» rozprowadzajacej sieci wodociagowe] (studnie wodomierzowe),
s miejsc czerpania wody przez konsumentdw (woda uzdatniona przeznaczona do spozycia).

Czestotliwoéé  pobierania kontrolnych probek uzalezniono od iloci  produkowanej
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujgcy parametry grupy A i B oraz nadzér
sanitarny ‘uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen $rodowiska, stanu i skladu surowca (jakosc
wody ' surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosei
wystgpienia wtérnych zanieczyszezen w rozprowadzajacej sieci wodociagowe]j oraz w wewngtrznej
instalacji-wodociggowei.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Katy Wroclawskie
w II pélroczu 2020 r. uwzgledniono prébki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentow (woda
przeznaczona do spozycia) oraz z sieci wodociggowej (studnie wodomierzowe).

Zakresy analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek
w ramach parametréw grupy A i parametréw grupy B przedstawiono w tabeli 1.

Zestawienie wynikdw badan probek wody pobranych z wodociagow sieciowych w Il pélroczu
2020 r, umieszczono w tabeli 2.

W tabeli 3 zestawiono informacje o ocenie jakosci wody dostarczanej odbiorcom z urzadzen
wodociggowych funkcjonujagcych w gminie Katy Wroclawskie w 11 pélroczu 2020 r.
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Analizujac  wyniki badan kontrolnych prébek wody z poszezegélnych urzadzen
wodociggowych w gminie Katy Wroctawskie uzyskane w II potroczu 2020 r. stwierdzono:

» wodociag sieciowy Katy Wroclawskie - zbadano 5 probek wody, wszystkie spehiaty
wymagania sanitarne,

e wodociag sicciowy Pietrzykowice — pobrano iacznie 8 probek wody, z czego
pod wzgledem bakteriologicznym zbadano 7 probek, a pod wzgledem fizykochemicznym
8 probek. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenia parametru organoleptycznego
- metnodci, w drugim metnosci, a takze Zelaza i manganu. Po otrzymaniu informacji
o przekroczeniach zarzgdca wodociagu podjat dziatania naprawcze, a Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu sprawdzit ich skutecznos¢ poprzez pobor
i analize kontrolnej prébki wody, ktéra spelnila wymagania sanitarne,

e wodocigg sieciowy Smolec - zbadano 3 probki wody, wszystkie spetnialy wymagania
sanitarne,

o wodociag sieciowy Sadkéw - zbadano 3 prébki wody, wszystkie spetnialy wymagania
sanitarne,

¢ wodociag sieciowy Keblowice - zbadano 3 prébki wody,

e wodociag sieciowy Gniechowice - zbadano 4 probki wody, wszystkie spelniaty
wymagania sanitarne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan prébek kontrolnych wody pobranych
z poszczegblnych wodociagdw funkcjonujacych w gminie Katy Wroclawskie, po uwzglednieniu
czestotliwos$ei 1 poziomu wystepujgcych niezgodnosei, ich przyczyn oraz dziatait naprawczych
podjetych przez Zarzadcg oceniono, ze jakosé wody produkowanej i dostarczanej w II potroczu 2020
r. byla zgodna z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dniz 7 grudnia
2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
" Wode produkowang i dostarczang odbiorcom z wodociggéw sieciowych funkcjonujacych
w gminie Katy Wroctawskie w Il ptroczu 2020 r. uznano za przydatng do spozycia przez ludzi.

Zalgezniki: Naaag) Wridnweli

1. Tabela Nr 1 - Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A oraz
parametroéw grupy B.

2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan proébek wody pobranych w II pélroczu 2020 r.
z wodociagdw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Katy Wroctawskie.

3. Tabela Nr 3 — ocena jakosei wody z urzadzen wodociggowych funkcjonujacych
w gminie Katy Wroctawskie w II pélroczu 2020 r.
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Tabela 1 Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A oraz parametriw
SIup.

1 Békterie erupy coli 1 Bakterie grupy colt .

2 Escherichia coli 2 Escherichia coli
3 Ogélna liczba mikroorganizmoéw w temp. 22° £2¢ | 3 Enterokoki
Cpo72h

4 | Ogdlna liczba mikroarganizméw w temp.22%+2° C po
72h

5 Clostridium perfring
i Wskazniki ﬁzvczne i ofganoleptycme .-
Barwa

| 'Ba_r_wa
2 Metnosé

3 pH

4 Przewodno$¢ wlasciwa
5

6

Przewodnosé wiasciwa
Zapach

Smak

=i Parametry chemicgne: s -
Akryloamid

Antymon

Arsen

Azotany

Benzen

Benzo(a)piren

Bor

Bromiany

Chlorek winylu

10 { Chrom _

11 | Cyjanki

12 | 1,2-dichloroctan

- - - 13 - | Epichlorohydryna - - = =

Zapach
Smak

S | e | B |

1| Chior wolny

P=d - A BN T 00 LN PO DR | g L]

14 | Fluorki

15 | Kadm

16 | MiedZ

I7 | Nikiel

18 | Dlow

19 | Pestycydy

20 | ¥ pestycydow
21 | Rteé

22 | Selen

23 | ¥ trichlorogtenu i tetrachloroetenu
24 | TWWA

25 | ¥ THM

26_| Glin

27 | Jon amonu

28 | Chlorki

29 | Mangan

30 | Ogblny wegiel organiczny
31 | Sierczany

32 | Sod
33 | Utlenialno$é z KMnQa
34 | Zelazo

35 | Bromodichlorometan

36 | Chlor wolny

37 | Chloraminy

38 | ¥ chlorandw i chlorynow

39 | Ozon

40 | Trichlorometan { ¢chloroform)
41 | Maagnez

42 | Srebro

43 | Twardosé
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' mikrobiologiczny

06.08.20

Katy Wroclawskie,
ul. Mireckiego 30,

Katy

11885/CBiDGP

11885/CBIDGP

P.P.W. ARAJ Wroctawskie .
studnia K. _ ,_

03.0920 | wodomierzowa &Y | 13724/CBIDGP | 13724/CBIDGP | ' zgodna - - - -
Soénica-Rézaniec Wroctawskie :

Kamionna 1B, Katy 48520/ WW/N/ 49220/ WG/N/ .

04.11.20% 1 &' tetlica wisjska Wroclawskic | 0483 0492 zgodna - - -
studnia Ka

06.11.20 | wodomierzowa v 18815/CBiDGP 18815/CBiDGP zgodna - - - -
Soénica-Rézaniec Wroclawskie '

Katy Wroclawskie, Kg !

08.12.20 | ul. Mireckiego 30, Y | 21023/CBiDGP 21023/CBiDGP zgodna - - - -
PP.W. ARAJ Wroctawskie .
Pietrzykowice SUW . . 847/08/2020/M/1/ | 847/08/2020/F/1/

120820 | (o oia vzdatniona) | L iwAkowice | ipss.aA. JARS S.A. zgodna - - i -
Pietrzykowice '

AMAAAON ) i mgtnosé 1,L1NTU 1 NTU

19.08.20* 1sltll.1§r}1)it;rtowa, Pietrzykowice 552;‘204400 ]65(2:%‘;;4416 niezgodna zelazo 369 g/l 200 ng/l -
wodomierzowa mangan 74 pgll 50 g/l
Pietrzykowice

09.09.20* 'Sltlﬁlli’izﬁo\’-'a, Pietrzykowice - 3652%4416' | zgodna - - - -
wodomierzowa . '
Nowa Wie§ '
Wroclawska,

03.09.20 g'H‘]‘flaks"“’a obiekt | pietrvkowice | 13726/CBiDGP | 13726/CBiDGP |  zgodna ] i ] )
studnia
wodomierzowa




03.09.20

Pietrzykowice
ul. Sportowa,
studnia
wodomierzowa

Pietrzykowice

13727/CBiDGP

13727/CBiDGP

zgodna

05.11.20

Mokronos Dolny,
GDDKiA,

-studnia

wodomierzowa

Pietrzykowice

18818/CBiDGP

18818/CBiDGP

zgodna

04.11.20*

Mokronos Dolny,
ul. Agrestowa,
studnia
wodomierzowa

Pietrzykowice

AZT20/MW/N/
6487

A494/20/WG/N/
0494

zgodna

08.12,20

Pietrzykowice
ul, Sportowa,
studnia
wodomierzowa

Pietrzykowice

21591/CBiDGP

21591/CBiDGP

niezgodna

metnos$é

2,3NTU

I'NTU

06.08.20

Smolec,

ul. Chlopska
studnia
wodomierzowa

Smolec

11887/CBiDGP

11887/CBiDGP

zgodna

04.11.20*

Smolec,

ul. Chiopska
studnia
wodomierzowa

Smolec

486/20/MW/N/
0468

493720/ WG/N/
0493

zgodna

08.12.20

Smolec,
ul. Koécielna 2,
Szkola Podstawowa

Smolec

21024/CBiDGP

21024/CBiDGP

‘zgodna

09.07.20

Sadkéw studnia
wodomierzowa

Sadkéw

[0377/CBiDGP

10377/CBiDGP

zgodna

19.08.20*

Romnédw, ul.
Glowna,
studnia
wodomierzowa

Sadkéw

L-MW-4400-
0567720

L-ChW-4416-
0526/20

zgodna

03.09.20

Sadkéw, ul. Szkolna
9, Szkota
Podstawowa,
studnia
wodomierzowa

Sadkéw

13725/CBiDGP

13725/CBiDGP

zgodna




Malkowice
studnia

06.08.20 wodomierzowa obok Keblowice 11886/CBIiDGP 11886/CBiDGP zgodna - -
cinentarza
Matkowice, i

21.10.20* | Szkola Podstawowa Keblowice gﬁ;zomwm; giggzorwcm' zgodna - -
ul. Szkolna 3
Matkowice,

05.11.20 Szkota Podstawowa Keblowice | 18817/CBIDGP 18817/CBiDGP zgodna - -
ul. Szkolna 3 .
Czereficzyce,

06,0820 | studnia Gniechowice | 11884/CBiDGP | 11884/CBiDGP zgodna - -
wodomierzowa
Czerericzyce, MAAOO ] . .

19.08.20 | studnia Gniechowice | pb o+407 L adle 2godna ; -
wodomierzowa '
Gniechowice,

09,0720 | 2 Lipowe, Gniechowice | 10376/CBIDGP | 10376/CBIDGP |  zgodna ; ]
wodomierzowa
Czereficzyce, '

21.10.20* | studnia Gniechowice giggzomww gig?O!WGfN! , Zgodna - -
wodomierzowa

*Badanie wykonywane przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu w ramach kontroli zewngtrznej.







Tahela 3 Ocena jako$c1 wady Z urzadzeﬁ wodoclagowych funkc]onujacych w gmlme Katy Wmclawskle w ll pﬁlruczu 2020 r.

i < Informacja o,
" ' L:czba prébek Wody plzeznaczone : : i Jakoﬁm wody:
Z_ i. © do spozycla zbadanych pod WZglgdem do spoZycla zbadanych-pod wzglf;dem przydatna
cLp. _ mllcroblologlcmym N S ﬁzykochemlcmym przelcroczone Ka !warunkowo )
: ; Ojgblgm v Nie W g _Oﬁéiem;. : Nle_ . ‘wikazniki. .0 | hemlczm}\_:_ ,,przydatua;’
: 06pownadamcych= . -1 . [ odpowiadajgcych ‘mllo'oblolgnl_cgp){gh - orgdnoleptyczne nleprzydatna do.
S S : - ‘wypiaganiom. - | e wymiaganiom: | . e T i |- spozycial
1 Ksty Wroctawskie - 5 - - - przydatna
2 Pietrzykowice 7 - 8 2 - metnosé, zelazo, przydama
mangan
3 Smolec - 3 - - - przydatna
4 Sadkéw - 3 - - - przydatna
5 Keblowice - 3 - - - przydatna
6 Gniechowice 4 - 4 - - - przydatna







