PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WROCEAWIU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCLAWIU
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wroctaw, e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl
tel.: 71 329-58-43, fax: 71 329-18-51
REGON: 931950650  NIP: 895-16-38-686

Wroctaw, 11 stycznia 2021 r.
HK-AM-5200-07/21

Urzad Miasta i Gminy Katy
Wroclawskie

Rynek-Ratusz 1

55-080 Katy Wroctawskie

/3 84 Gy 4 7 Ocena o jakosci wody
Ujmowanej, uzdatniani_wiostarczanej w II pétroczu 2020 r. z wodociagu sieciowego
Spoldzielni Mieszkaniowe;j ,,Slgza™ funkcjonujgcego w Gniechowicach w gminie Katy
) Wroctawskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przekazuje oceng
jakosci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w Il potroczu 2020 r. z wodociggu
sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” funkcjonujacego w Gniechowicach w gminie
Katy Wroctawskie.

Podstawg przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z wodociagu sieciowego
byly wyniki badan kontrolnych probek wody pobranych z punktdw usytuowanych
w wyznaczonych miejscach urzgdzenia wodociggowego, ktore dotyczyly:

® podawania uzdatnionej wody do sieci wodociagowej (SUW-woda uzdatniona
podawana do sieci),
® miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).
Czgstotliwos¢ pobierania kontrolnych prébek uzalezniono od objetosci produkowanej
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy monitoring kontrolny
(parametry grupy A) uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i sktadu
surowca (jakos¢ wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze
od mozliwosci wystapienia wtornych zanieczyszezen w rozprowadzajgcej sieci wodociggowe;j
oraz w wewngtrznej instalacji wodociggowe;j.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociag sieciowy Spoéldzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w II potroczu 2020 r. uwzgledniono probki wody
pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona przeznaczona do spozycia) oraz
z migjsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona w punktach u konsumentdw).

Zakres analiz wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
probek w ramach parametréw grupy A zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikoéw badan probek wody w I pélroczu 2020 r. pobranych
z wodociagu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach umieszezono
w tabeli nr 2.



W tabeli nr 3 zamieszczono informacj¢ o ocenie jakosci wody w IT pétroczu 2020 r.
dostarczanej odbiorcom z wodociggu sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”
w Gniechowicach.

Analizujac uzyskane wyniki badan prébek kontrolnych wody w II pdiroczu 2020 r.
z wodociggu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach stwierdzono:
zbadano 3 probki wody uzdatnionej. W badanych probkach wody nie stwierdzono
przekroczen parametréw mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Informacje dodatkowe:

1. Wobec Zarzadcy wodociagu w II potroczu 2020 r. nie bylo prowadzone postepowanie
administracyjno-egzekucyjne.

2. W dniu 12 sierpnia 2020 r. oraz 08 listopada 2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wroclawiu przeprowadzit kontrole wodociggu sieciowego Spdldzielni
Mieszkaniowe;j ,Sleza” w Gniechowicach. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia
przepisow sanitarnych (protokét Nr 761/HK/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. oraz Nr
1072/HK/20 z dnia 08 listopada 2020 r.).

3. W dniu 10 lipca 2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
sporzadzit ,,Oceng o jakosci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I pétroczu 2020 r.
z wodociagu sicciowego  Spoldzielni Mieszkaniowej ,.Sleza”, funkcjonujacego
w  Gniechowicach w gminie Katy Wroctawskie” (HK-AM-5200-754/20). Wode podawang
w I pétroczu 2020 r. przez wodociag sieciowy Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”, ul. Czysta
31, Gniechowice oceniono jako przydatng do spozycia.

4, W dniu 03 wrzesnia 2020 r. zostala wydana decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Legnicy - Pansiwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak WR.ZUZ.1.4210.51.
2020.BS) — pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych z utwordw
trzeciorzedowych ze studni nr 1 i 1 A w ilodci Qg ¢ = 634 m’/d oraz na odprowadzanie
oczyszczonych sciekow bytowych na oczyszczalni RLM w iloéci Qg g = 150 m>/d.

5. W dniu 28 wrzesnia 2020 r. zarzadca wodociggu przedlozyl do akceptacji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu ,Harmonogram
pobierania probek wody w 2021 r.” (L.dz. 59/2020). W dniu 02 pazdziernika 2020 r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu zaakceptowal przedmiotowy
dokument (HK-AM-5200-1000/20).

6. W dniu 26 pazdziernika 2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wroctawiu przekazal wykaz pestycyddw, jakie nalezy oznaczyé w badaniach monitoringu
przegladowego (parametry grupy B) probek wody (HK-AM-5200-1067/20).

7. W dniu 10 listopada 2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wroctawiu na wniosek strony z dnia 09 listopada 2020 r. (L.dz. 63/2020) wydat decyzj¢
Nr 5103/20 na stosowanie podchlorynu sodu w instalacjach Stacji Uzdatniania Wody
w Gniechowicach (HK-AM-5200-1112/20). Termin obowiagzywania niniejszej decyzji:
06 lipca 2021 r.

8. Z wody korzystajg ok. 1044 osob (mieszkancy miejscowosei: Gniechowice, Gorzyce,
Stary Dwor).

9. Aktualna wielko$¢ produkeji wody: 200,0 m? /d.

10. Harmonogram pobierania probek wody w 2020 r. realizowany jest zgodnie
z zalozeniami. Badania probek wody (na zlecenie zarzadecy) wykonywane sa przez
laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
(nr akredytacji PCA AB 079).



1L W analizowanym okresie nie wystgpowaly wylaczenia lub awarie majace
znaczgcy wplyw na jakos¢ wody podawanej do sieci.

Jakos¢ wody produkowanej i dostarczanej z wodociggu sieciowego Spodldzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach pod wzgledem mikrobiologicznym oraz
fizykochemicznym we wszystkich pobranych prébkach byta zgodna z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodg¢ produkowang i dostarczang odbiorcom w II pélroczu 2020 r. z wodociggu
sieciowego Spoéldzielni Mieszkaniowej ,,Sl¢za” w Gniechowicach uznano za przydatna
do spozycia przez ludzi.

Zalgczniki:
1. Tabela Nr 1 — Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A
2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan probek wody pobranych w 11 pétroczu 2020 r.
z wodociggu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach.
3. Tabela Nr 3 — ocena jakosci wody z wodociagu sieciowego Spétdzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w 11 pétroczu 2020 r.

Pafistwowy Powiatowy

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Sl@Za”, ul. Czysta 31, 55-080 Gniechowice
3. HK a/a

Tabela Nr 1
Zakres analiz probek kontrolnych wody — parametry grupy A

Parametry grupy A

Wskazniki bakteriologiczne

| Ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22° C
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