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1. WSTEP

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje oceng obszarowg
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociggéw
funkcjonujgcych na terenie gminy Katy Wroctawskie w 2019 .

Ocene obszarowg jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonano na
podstawie §23 ust, 112 rozporzqdzema Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Gminna Katy Wroclawskie jest gming miejsko-wiejska poleonq w wojewddztwie
dolno$lgskim, w powiecie wroclawskim. Wedtug danych z 2019 r. powierzchnia gminy wynosi
176,7 km?, a zamieszkuje ja 24 469 0s6b.

Jako$é wody nadzorowana byla w ramach monitoringu wewngtrznego prowadzonego
przez zarzadcow wodociggéw sieciowych' oraz monitoringu zewngtrznego prowadzonego
przez Panstwowego Powiatowego - Inspektora Sanitarnego we ‘Wroclawiu. Badania
wykonywane byly w zakresie przewidzianym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w_sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
( Dz, U. 22017 r. poz. 2294). '

Badania prébek wody wykonane w ramach monitoringu wewnqnznégo ‘wykonywano
W laboratorlach
— Centrum Badan i Dozoru Gérnictwa Podz1emnego Sp. z 0.0, ul Ledziriska 8, 43-143
Ledziny;
— Ecolabos Sp. z.0.0., ul. Dunska 11, 54- 427 Wroctaw; __ _ . . . _ .
— I1.8. Hamilton Poland S.A:, ul: Sulmierzycka 17, 51-127 Wroclaw.

Badania laboratoryjne wykonane w ramach nadzoru sanitarnego:prowadzonego przez
Panstwows Inspekecje Sanitarna przeprowadzono w  Laboratorium  Mikrobiologii
i Laboratorium Chemii Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroctawiu
( w zakresie parametréw grupy A) oraz Pracowni Chemicznej Wéd i Gleby Wojewddzkiej

. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroctawiu, ul. M. Curie-Sklodowskiej 73/77
i Laboratorium Badar i Analiz Chemicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Walbrzychu, ul. Armii Krajowej 35C ( w zakresie parametréw grupy B).

Laboratoria, w ktérych wykonywano badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi posiadajg zatwierdzenie systemu jakoéci prowadzonych badan laboratoryjnych,
wydane przez wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego
inspektora sanitarnego.

Zakresy wykonywanych badari prébek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy
A 1 parametréw grupy B zamieszczono w tabeli nr 3.

Mieszkancy gminy Katy Wroclawskie w 2019 r. zaopatrywani byli w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi z wodociagéw sieciowych: Gniechowice, Katy
Wroctawskie, Keblowice, Pietrzykowice, Sadkéw, Smolec zarzadzanych przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, ul. 1 Maja 26 B, 55-080 Katy Wroclawskie oraz
z wodociggu sieciowego Gniechowice SM, ktéry zarzadzany jest przez Spéldzielnie
Mieszkaniowa ,,Slf;Za”, ul, Czysta 31, Gniechowice, 55-080 Katy Wroctawskie.
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Ponadto na terenie gminy funkcjonuje wodociag lokalny Krobielowice, ktéry nalezy
do Przedsigbiorstwa Handlowo-Ustugowego Antyki MSV Sp. z o.0., Krobielowice 21,
53-080 Katy Wroctawskie. Wodociag produkowatl wode wylacznie na potrzeby wlasne
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (obiekt $wiadczacy ustugi noclegowe).

Egcznie roczna produkcja wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przez Zakiad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., w 2019 r. wyniosla 1442 443 m3, a Spéidzielnie
Mieszkaniows ,,Sleza™ 73 000 m’. Wodomqg lokalny Krobielowice na wlasne potrzeby
uzytkowe wyprodukowal 3650 m’. Sumalyczna ‘produkcja wody w 2019 r. wyniosta
1 519 093hy7u .

W tabeli nr 1 zamieszczono szczegdlowy wykaz liczby ludnosci zaopatrywanych
w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi przez poszczegdlne wodociagi.

2. UJECIA WOD WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRZENIA W WODE
DO SPOZYCIA I ZWODOCIAGOWANIE GMINY

W tabeli nr 1 przedstawiono wykaz ujgé¢ wdd wykorzystywanych w gminie Katy
Wroctawskie do zaopatrzenia mieszkancéw gminy w wode przeznaczong do spozycia przez

ludzi.
Tabela 1. Ujecia wéd wykorzys
1 Gniechowice S-l 730 52,0 tak | Pozwolenie wodnoprawne
S-IA 73,0 50,0 tak [ Nr 558/2013
Ib 91,50 49,0 tak | Pozwolenie wodnoprawne
b 67,0 50,0 tak | Nr 521/2010
2. | Katy Wroctawskie llla 91,5 69,5 tak
\; 73,0| 32,45 tak
Va 81,0 59,95 tak
3. Keblowice 1 104,5 20,4 " tak | Pozwolenie wodnoprawne
la 110,0 18,12 tak | Nr 64172015
P4 130,0 26,0 tak | Pozwolenie wodnoprawne
4. Pietrzykowice o 134,0 67,0/ tak | Nr 362/2010
I 132,0 59,0 tak
1 66,0 49,3 tak { Pozwolenie wodnoprawne
> Sadkow 2| 660 29,3 tak | Nr 424/2012
6 smolec I 96,0 25f0 tak | Pozwolenie wodnoprawne
' ‘1A 96,0 11,0 Yk | Nr 52472010
7 Gniechowice SM 1 73,0 62,0 tak | Pozwolenie wodnoprawne
1A 74,5 58,14 . tak | Nr 181/2004
8. Krobielowice | 50,0 - nie dotyczy | nie dotyczy

W tabeli nr 2 zamieszczono informacje dotyczace: wielkosci produkcji, miejscowosci
zaopairywanych przez poszczegdlne wodociagi oraz ilosci obslugiwanych mieszkafncow.
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Tabela 2. Wielkosé produkcji, zaopatrywane miejscowosci oraz liczba 0séb zaopatrywanych
noszczegdlne wodocnqg

élbs
_ ) . Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice,
1. Gniechowice 194,1 3503 Rézaniec, Zachowice, Stradéw, Czemczyce, Kamionna,
' Stary Dwér, Gérzyce
: . , : Katy Wroctawskie , Pelcznica, Koztéw, Nowa Wies Kqcka,
2 Katy Wroclawskie 1479.0 943 Wszemitowice, Jurczyce, Soénica, Sadkéwek , Kilianw
3. Keblowice 107,0 1130 Keblowice, Matkowice, Skatka, Samotwor
Pietrz_ykowice';' Nowa Wie§ Wroclawska, Gadow, Jaszkotle,
\ . Mokronos Dolny, Mokronos Gérny, Cesarzowice,
4. Pietrzykowice 1698,7 6030 Zabrodzie, Zybiszéw, Krzeptéw, Smolec - Osiedle Lesne,
Rybnica
s, Sadkéw 2833 2060 :Sadkéw, Sadowice, Baranowice ~ Bliz, Bogdaszowice,
. Romnow, Stoszyce
6. "Smolec 220,7 . 1853 Smolec —Centrum, Smolec-Zatorze
7. Gniechowice SM 200,0 1044 Gniechowice, Gérzyce, Stary Dwér
g, Krobielowice 00 | . 70 Z

f +

#me e g wszystkich “miejscowosei~w=gminie-Katy "Wrc)_'_élawsgie ~destarczana- jest-woda: "~
wodociggowa — gmina jest catkowicie zwodociggowana. Mieszkancy maja mozliwos¢
korzystania z wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wode.

A

3. PUNKTY POBORU PROBEK WODY

Podstawa przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych
wodociggdw sieciowych byly wyniki badan kontrolnych ﬁrc')bel_{ wody pobranych- z punktow
usytuowanych w wyznaczonych migjscach urzadzenia wodociagowego, ktére dotyczyly:

e podawania uzdatnionej wody do sieci -wodociggowe] (SUW-woda uzdatniona
podawana do sieci),

e rozprowadzajacej sieci wodociggowej (pompowme wody, studnie wodomlerzowe
hydranty),

e miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdainiona przeznaczona
do spozycia). :

Czestotliwo$¢é pobierania kontrolnych prébek uzalezniono od objgtosci produkowanej
przez wodociag sieciowy wody. .

| Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujgcy monitoring parametréw
grupy B, parametréw grupy A i nadzér sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszcezen

srodowiska, stanu i skladu surowca (jakos¢ wody surdwej), stosowanego procesu uzdatniania i
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dezynfekeji wody, a takze od mozliwosci

wystgpienia wtornych zanieczyszczen

w rozprowadzajgcej sieci wodociggowej oraz w wewngtrznej instalacji wodociggowe;.

W ocenie obszarowej jakosci wody produkowanej przez wodociggi w gminie Katy
Wroclawskie w 2019 r. uwzgledniono prébki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda
uzdatniona w punktach u konsumentéw) oraz z sieci wodociagowej (studni wodomierzowych).

W tabeli nr 3 przedstawiono liczbg i lokalizacje punktéw pobierania probek wody, ktére
zostaly ustalone przez zarzadcow wodociggdéw z Paistwowym Powiatowym Inspektorem .

Sanitarnym we Wroctawiu.

Tabela 3. Liczba i lokalizacja punktéw pobierania p

Larzadea wodociagink

i
B

Zak}ad Gospodarki Sp. z o.0,
ul. 1 Maja 26B, 55-080 Katy
Wroclawskie

rabek wody

Liokalizacia punktu zgodnosci i EEH

Wodociag sieciowy Gniechowice

SUW ( woda surowa)

SUW ( woda uzdatniona)

Czerficzyce — studnia wodomierzowa

Gniechowice, ul. Lipowa — studnia
wodomierzowa

Wodociag sieciowy Katy
Wroclawskie

SUW ( woda surowa)

SUW ( woda uzdatniona)

Soénica-Rézaniec - studnia
wodomierzowa

Soénica A — Swietlica wiejska

Katy Wroclawskie, ul. Mireckiego 30
P.P.W. ARAJ

Kamionna 1B — Swietlica wiejska

Wodocigg sieciowy Keblowice

SUW { woda surowa)

SUW ( woda vzdatniona)

Malkowice, ul. Szkolna 3- Szkola
Podstawowa

Matkowice — studnia wodomierzowa

Wodociag sieciowy Pietrzykowice

SUW ( woda surowa)

SUW ( woda uzdatniona)

Zabrodzie — studnie wodomierzowa

Pietrzykowice, ul. Sportowa — studnia
wodomierzowa

Nowa Wie§ Wroclawska, ul. Relaksowa —
studnia wodomierzowa

Mokrones Dolny, ul. Drogowcow -—
studnia wodomierzowa

Mokronos Dolny, ul. Agrestowa — studnia
wodomierzowa

Wodociag sieciowy Sadkéw

SUW ( woda surowa)

SUW { woda uzdatniona)

Sadkdw — studnia wodomierzowe

Sadkéow, ul. Szkolna 9 - Szkola
Podstawowa

Romndw, ul. Gléwna — studnia
wodomierzowa
Bogdaszowice, ul. Chmielna 9
SUW ( woda surowa)
SUW { woda uzdatniona)
L 8Smolec, ul. Chlopska - studnia
Wodeciag sieciowy Smolec wodomierzowa .

Smolec, ul. Koscielna 2 - Szkola
Podstawowa
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Spéldzielnia Mieszkaniowa SUW { woda surowa) :
Sleza”,  ul.  Czysta 31, | Wodociag sieciowy Gniechowice | SUW ( woda uzdationa)
Gniechowice,  55-080  Katy | SM Gniechowice, ul. Czysta 31 - Biuro
Wroclawskie .
Przedsigbiorstwo Handlowo- | Wodociag lokalny Krobielowice Hotel — pomieszczenie kuchenne
Uslugowego .

Antyki MSV  8p. z o0,

Krobielowice 21,

55-080 Katy Wroclawskie

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
prébek w ramach monitoringu przegladowego i monitoringu kontrolnego zawarto w tabeli

nr 4.
!
Tabela 4. Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach monitoringu -kontrolnego,

monitoringu przegladowego.
. Ara

1 | Bakterie grupy?oli 1 | Bakterie grupy coli

2 | Escherichia coli 2 | Escherichia coli

3 | Ogolna liczba mikroorganizméw w 3 | Enterokoki
temp.22°42°Cpo 72 h

4 | Ogolna liczba mikroorganizméw w temp.22° +2°
P e T . Cpe2h . .. .

Barwa

2 | Memosé 2 | Metnosé
3 | pH ) 3 |pH
4 | Przewodnos¢ wiasciwa 4 | Przewodnosé wlasciwa
5 | Zapach 5 | Zapach
6 | Smak 6 | Smak
1T Chior wolny I | Akryloamid
2 | Antymon
3 | Arsen
4 Azotany
5 | Benzen

6 Benzo(a)piren

7 Bor
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Bromiany

Chlorek winylu

Chrom

11

Cyjanki

12

1,2-dichloroetan

13

Epichlorohydryna

14

Fluorki

15

Kadm

16

MiedZ

17

Nikiel

18

Olow .

19

Pestycydy

20

¥ pestycydow

21

Rted

22

Selen

23

¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu

24

ZWWA

25

Y THM

26

Glin

2]

Jon amonu

28

Chlorki

29

Mangan

30

Ogolny wegiel organiczny

31

Siarczany

32

Séd

33

Utlenialnoéé z KiinO4

34

Zelazo

35

Bromaodichlorometan

36

Chlor wolny

37

Chloraminy

38

¥ chloranéw i chlorynéw

39

QOzon

F
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40 | Trichlorometan { chloroform)

41 | Magnez
42 | Srebro
43 || Twardosé

4. WIELKOSC PRODUKCJI WODY DOSTARCZANEJ
OD POSZCZEGOLNYCH PRODUCENTOW I SPOSOB JEJ UZDATNIANIA
ORAZ DEZYNFEKCJI

4.1.WODOCIAGI .

t

W 2019 r. mieszkancy gminy Katy Wroclawskie zaopatrywani byli
z szesciu wodociggéw sieciowych zarzadzanych przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., ul. 1-ego Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie — Gniechowice, Katy Wroctawskie,
Keblowice, Pietrzykowice, Sadkéw 1 Smolec oraz wodociggu sieciowego
SM Gniechowice zarzadzanego przez Spoldzielnie Mieszkaniowa ,,Sk;za” ul. Czysta 31,
Gniechowice, 55-080 Katy Wroclawskie.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje wodocigg lokalny Krobielowice, ktory produkuje
wode na potrzeby wlasne hotelu Patac Krobielowice. Wodociag ten iarzqdzany jest przez
Przedsigbiorstwo Handlowo—Uslugowego Antykl MSYV Sp. z o.0., Krobielowice 21, 55-080
Katy Wroclawskie. - - L o S .

4.1.1. Wodociagi w przedziale produkeji 1001-10000 m*/dobe

W tabeli 5 przedstawiono wielko$¢ produkeji wody, rodzaj, oraz metody uzdatniania
wody przez wodociagi sieciowe Kgty Wroclawskie oraz Pietrzykowice.

Tabela 5. Metody uzdatniania i dezyr;fekcj i wody przez wodociagi siectowe w przedziale
produkcji 1001-10000 m"fd _

Katy | oda glebinowa napowietrzanie — filtracja _(odZt:lazmnle
Wroclawski 16223 ) . i odmanganianie) — dezynfekcja stala
reclawskie (2 studnie glgbinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
Pietrzykowice 1508,0 ) ) i odmanganianie) — dezynfekc;a staia
(2 studnie gigbinowe) podchlorynem sodu

4.1.2. Wodociggi w przedziale produkcji 101-1000 m*/dobe
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Tabela 6 przedstawia dane dotyczace wielkosci produkcji wody, rodzaju ujmowanej
wody oraz metody jej uzdatniania dla wodociagdw znajdujacych si¢ w przedziale produkcji
wody przeznaczonej do spozycia 101-1000 m*/dobe.

Tabela 6. Metody uzdatniania i dezynfekeji wody przez wodociagi sieciowe w przedziale

_ produkcji 101-1000 mé/d
JLp Nazwa fielkos¢
. wodf; .gh:bin.‘ow.a. B napowwtrzame —mﬁl.tracja ({odzelazianie
1. Gniechowice 103,5 ] o i odmanganianie) — dezynfekcja stala
(3 studnie giebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (od2elazianie
2. Keblowice 147,7 _ ] ) i odmanganianie) — dezynfekcja stala
(2 studnie glgbinowe) podchlorynem: sedu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
3. Sadkow 326,7 ] ] i odmanganianie) — dezynfekeja stata
(1'studnia gtebinowa) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
4, Smolec 2437 L i odmanganianie) — dezynfekcja stata
{2 studnie gigbiriowe) * [ podehlorynem sodu
Griechowice woda glgbinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
5. SM 200,0 ] ) i odmanganianie) — dezynfekcja okresowa
(2 studnie gigbinowe) podchlorynem sodu

Chr = IR

4,1.3. Wodociggi w przedziale produkeji < 100 m¥/dobe

W tabeli 7 przedstawiono informacje dotyczace wodociaggu lokalnego Krobielowice —
wielkos¢ produkeji wody, rodzaju ujmowanej wody oraz sposdb jej dezynfekcji.

Tabela 7. Metody uzdatniania i dezynfekcji wody przez wodociagi w przedziale produkcji

<100m¥d _

1. Krobielowice

10,0

woda giebinowa

(1 studnia
glebinowa)

napowictrzanie — filiracja (odzelazianie
i odmanganianie) - zmi¢kczanie wody -
‘dezynfekeja lampa UV

4.2.INNE URZADZENIA DO ZAOPATRZENIA W WODE DO SPOZYCIA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu nie posiada informacji,
o funkcjonowaniu na terenie gminy Katy Wroclawskie innych urzadzen shuzgcych
do zaopatrzenia mieszkanc6w gminy w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
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5. JAKOSC WODY DO SPOZYCIA

Badania probek wody wykonywane byly w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej
przez Zarzadc6w sieci wodociagowych, zgodnie z przedstawionymi i zaakceptowanymi przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu harmonogramami
pobierania i ‘badania prébek wody na 2019 rok oraz w ramach kontroli zewngtrznej
prowadzonej przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu.

W 2019 r. pobrano i wykonano badania laboratoryjne 88 probek kontrolnych wody
pochodzacych z wodociagéw sieciowych oraz wodociagu lokalnego, funkcjonujacych
w gminie Katy Wroctawskie. W badanych prébkach' kontrolnych wykonano 270 oznaczef
wskaznikow mikrobiologicznych eraz 1734 oznaczen wskaznikéw fizykochemicznych.

Przekroczenia parametrow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
podjete przez zarzadedw wodociggéw dziatania naprawcze opisano w rozdziatach 5.2.,6 1 7.

5.1 ODSTEPSTWA OD DOPUSZCZALNYCH WARTOSCI PARAMETROW
I WARUNKOWA PRZYDATNOSC WODY

W 2019 r. Panistwowy Powiatowy Inspektor-Sanitarmy we Wroctawiu nie wydat zgod
na odstepstwa od dopuszczalnych wartosci parametréw oraz nie wydal decyzji na warunkowg
przydatnoéci wody do spozycia przez ludzi.

5.2 PRZEKROCZENIA WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW
JAKOSCIWODY - - -« c s ® f ot oo et e e .-

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu w 2019 r. nie stwierdzit
takich wartosci przekroczen parametrow, dla ktérych konieczne byloby wydanie odstepstwa
od dopuszczalnych warto$ei parametrow badz wydame decyzji o warunkowej przydatnosci
wody do spozycia przez ludzi.

6. PROWADZONE POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE
JAKOSCI WODY

¥

W 2019 1. Panstwowy Pomatowy Inspektor Samtarny we Wroctawiu nie prowadzil
postepowan administracyjnych w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7. DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

W  probkach pobranych z  wodociggéw  Gniechowice, Pietrzykowice
oraz Smolec nie  stwierdzono przekroczen  wskaznikow  mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Jako$¢ wody spelniala wymagania sanitarne zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w spraww ]akoécl wody przez:naczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

W 3 z 16 pobranych i zbadanych _p_rbbek wody . z wodociggu sieciowego Katy
Wroclawskie stwierdzono przekroczenia parametrow fizykochemicznych ( w 1 prébee
stwierdzono przekroczenie chloru wolnego, a w dwéch prébkach stwierdzono przekroczenie
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zapachu). Po stwierdzonych przekroczeniach w kontrolnych prébkach wody, zarzadea
wodociagu — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katach Wroclawskich, podejmowat dzialania
naprawcze ( m.in. plukanie odcinkow sieci wodociagowej rozprowadzajace] 1 sieci
wewnetrzne] w miejscach, w ktérych w badaniach laboratoryjnych stwierdzono pogorszenie
jakosci wody), ktére wyeliminowaty powstalg niezgodnos¢ dotyczacq wymagan sanitarnych
okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia.

Analiza prébek kontrolnych wody pobranych z wodociagu sieciowego Sadkow
wykazala przekroczenie 3 z 13 zbadabiych prébek.- W- dwoch™ prébkach stwierdzono
przekroczenia parametréw fizykochemicznych ( metno$é, zelazo i mangan), a w jednej probee
stwierdzono -przekroczenie wskaznika mikrobiologicznego: ogélna liczba mikroorganizméw
w temp. 22°C. Kazdorazowo po uzyskaniu. informacji o przekroczeniu zarzadca wodociagu
podejmowat dzialania naprawcze ( m.in. dezynfekcja, plukanie odcinkéw sieci wodociagowej
rozprowadzajgcej i sieci wewngtrznej w miejscach, w ktérych w badaniach laboratoryjnych
stwierdzono pogorszenie jakosci wody), ktdre wyeliminowaly powstata niezgodnosé dotyczaca
wymagan sanitarnych okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia.

W jednej probce wody pobranej z wodociggu sieciowego Keblowice stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli. Zarzadca wodociagu, po uzyskaniu
informacji o przekroczeniu przepiukat sie¢ wodociagows, a Pafistwowy powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wroctawiu pobrat kontrolne prébki wody do badai. Badania pobranych probek
wody, pobranej po podJe;cm dzralan naprawczyuh nie wykazaly niezgodnogcei z normami
sanitarnymi.

W wodociaggu sieciowym SM Gniechowice w szesciu probkach wody stwierdzono
przekroczenié parametréw fizykochemicznych ( w czterech probkach przekroczona byla
mgtnosé, w dwoch probkach przekroczona zostala dopuszczalna wartosé chloru wolnego,
w jednej prébee stwierdzono przekroczenie zapachu oraz nikiu). Zarzadea wodociagu
podejmowat dziatania naprawcze polegajgee na phukaniu sieci wodociagowej rozprowadzajace;
i sieci wewnetrznej w miejscach, w ktorych stwierdzono pogorszenie jakosci wody.
Skutecznosé podejmowanych dziatan potwierdzano badaniami kontrolnych préobek wody.

W probkach wody pobranych z wodociagu iokalnego Krobielowice nie stwierdzono
przekroczefi wskaznikéw mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Jakosé wody spelniata
wymagania sanitarne zawarte w rozporzadzenin Minisira Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U, z 2017 r., poz. 2294).

W tabeli nr 8 przedstawiono ilos¢, rodzaj oraz wielkoéé przekroczonych parametréw
dla poszezegdlnych wodociggéw funkcjonujgeych na terenie gminy Kgty Wroclawskie.
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Tabela 8. Przekroczone wartosci dopuszczainych parametrow i i wskaznikéw jakosci wody wraz

z podamem liczby stwnerdzon ch przekroczen

Gniechowice 10 U . -
1)Chlor wolny 0,31 mg/1 (0,3 mg/1)
2)Zapach 238 (Akceptowalny przez
Katy 16 0 ' konsumentéw i bez '
Wroclawskie | - ' nieprawidtowych zmian)- )
3)Zapach Z38 {Akceptowalny przez
konsumentéw i bez
< | nieprawidlowych zmian).
] : - . 1)Bakterie grupy coli 2
Keblowice ] 10 1, - _INPL/1 ml ( 0 NPL/100 ml)
Pietrzykowice | 14 0., - v g
) )Metnoéé 1,INTU “('1 NTU) .
Mangan 73 pg/l (50 pg/l) 1)Ogélna liczha
Sadkéw 13 .1 i 2)Metnosé L9NTU (1 NTU) mikroorganizméw w 22°C
R . Zelazo 215 pg/l (200 ugll) ,,,,,, 2300 jtk/1ml ( 200jtk/1ml)
b Mangan 83 pg/l (50 pgt) ’ ; )
Smolec 8 0 E L. -
-1:DMetnosé 1,2 NTU( I NTU) |, .
Chlor wolny 0,61 mg/1 (0,3 mg/l) |,
: 2)M mosé 1,07 NTU( 1 NTU)
. e T 3)M¢mo$é T,INTU(INTU) = o '
Gniechowice 13 0 4)Zapach nieakceptowalny | -
SM- : ‘(Akcéptowalny przez konsumentow | ~
i bez nieprawidlowych zmian) :
5) Metnoé€ 1,5 NTU( 1 NTU) , .
| Chlor wolny 1,1 mg/1(0,3 mg/l)
6)Nikiel 24 pg/I’ (20 lg/l) '
Krobielowice 4 0 -

8. SZACOWAIE RYZYKA ZDROWOTNEGO
8.1 WSKAZANIE WPLYWU NA ZDROWIE KONSUMENTOW PRZEKROCZEN

3t

WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW JAKOSCI WODY

W odniesieniu do parametréw i wskaznikow, dla ktérych wykazano przekroczenie norm

sanitarnych, oceniajac rodzaj przekroczonych parametréw i wskaznikow, stwierdzone
przekroczenia i hczbe; prébek, ktérych te przekroczenia dotyczyly nie stwierdzono
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negatywnego wplywu na zdrowie .'konsmnentéw zwigzanego ze spozyciem wody
produkowanej przez wodociagi funkcjonujace na terenie gminy Katy Wroctawskie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan prébek kontrelnych wody
pobranych z poszczegdlnych wodociagéw funkcjonujacych w gminie Katy Wroclawskie,
z uwzglednieniem czgstotliwodci i poziomu wystepujacych niezgodnoéei, jakosé wody
produkowanej i dostarczanej w 2019 r. oceniono jako przydatna do spozycia przez ludzi,
zgodng z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8.2 ZGLOSZONE REAKCJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY
NA DANYM OBSZARZE

W 2019 r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu
nie wplynelo_zadne zgloszenie dotyczace niepozadanych reakeji zwigzanych ze spozyciem
wody produkowanej i dostarczanej na terenie gminy Katy Wroclawskie

8.3 WYSTAPIENIE PRZYPADKOW CHOROB WODOZALEZNYCH

W 2019 r, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu nie
wplynelo Zzadne zgloszenie dotyczace wystapienia przypadkéw chordb wodozaleznych.

9. OCENA OBSZARGWA - TABELA - .
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Ocena jakoscl wody dostarczane] w ramach zblorowego zaopatrzema oraz Z ujeé mdywndualnych dla mm& thy Wroclawskle za rok 2019

Zaklad Gospodarki Kom unalnej Sp. Z 0.0.,

ul. 1-ego Maja 26B, 55-080 Katy Wroclawskie

B o eokil

napowietrzanie —
ﬁltrac_]a ’
(odzelazianie

i odmanganianie) —
dezynfekeja stata
podchloxynem sodu

o

‘rZ);datna do
spozycia

¥
[

F

v o

+
I
LY FLIFEREL N

(W)

16223 -

8216

napowietrzanie ~
filtracja’
(odZelaname
1odmangamame) -
dezy‘nfekcja stala

' podchlorynem sodu

‘{L
?{

| chlor wolny (1/16)
"I zapach ( 2/16)

plukanie

sieci,

przydatna do
spozycia

147,7

1138

napomatrzame -

ﬁllraqg
(odzelazianie

1 odmatiganianie) —

bakterie grupy coli
(1/10)

plukanie.
sieci,
‘zwiekszenie.
dawki
dezynfektanta

przydatna do
spozycia




s

C

miej)

a . W

dezynfekcja sta}a" -
podchlorynem sodu
nap'o“fien‘?anie - 0/14 - przydatna do
ﬂltl‘aCja SpoZycia
(odzelazianie -
i odmanganiante) —
dezyntekcja stala
podchlorynem sodu _
6361
2131 napowietrzanie — ogolna liczba plukanie przydatna do
filtracja mikroorganizméw sieci, spozycia
(odzelazianie w temp. 22°C zwigkszenie
i odmanganianie) — | (1/13) dawki
dezynfekeja stala metnose, zelazo dezynfektanta
dohlor _ (1/13)
podchlorynem sodu metnosé, zelazo,
mangan (1/13)
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napowietrzanie
filtracja
(odzelazianie

i odmanganianie) —
dezynfékcja stata’
podchlﬁrynem sodu

: rzydatﬁa d6 .

spozycia

Spéldzielnia Mieszkaniowa
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»Sleza”, ul. Czysta 31,
Gniechowice, 55-080 Katy

Wroclaws

1044

| napowietrzanie --

filtracja-
(odzélazianie

i odmanganianie) —
dezynfekeja
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podchlorynem sodu

]

metnosé, chlor
wolny (2/13)
zapach (1/13)
nikiel (1/13)
metnosé (2/13)

phukanie sieci

przydatna do
spoycia
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-—an

iy

filtracja
(odzelazianie

i odmanganianie) -
zmigkczanie wody -

_dezyniekcja lampa

uv

T przydatna do

spozycia

* Dotyczy wylgcznie postgpowania w sprawie jakoéei wody (liczba wydanych decyzji i z jakiego powodu). Nie uwzgledniaé decyzji na np. stan sanitamy obiektu
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