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Ocena o jakoS$ci wody
Ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II péiroczu 2019 r. z wodociggu sieciowego
Spéldzielni Mieszkaniowej, .Sleza” funkcjonujgcego w Gniechowicach w gminie Katy
Wroctawskie.,

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje oceng
jakoéci wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II péiroczu 2019 r. z wodociggu
sieciowego Spoéldzielni Mieszkaniowej ,Sleza” funkcjonujacego w Gniechowicach w gminie
Katy Wroctawskie.

__ Podstawg przekazywane] oceny jakosci wody dostarczanej z wodociagu sieciowego
byly wyniki badan "kontrolnych probek wody pobranych z punktéw™ usytuowanych w
wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociggowego, ktore dotyczyly:

o podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowsj (SUW-woda uzdatniona
podawana do sieci),
e miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia). ‘
Czestotliwoéé pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objgtosei produkowanej
przez wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujgcy monitoring przegladowy
(parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A) uzalezniono od
potencjalnych zanieczyszczen $rodowiska, stanu i sktadu surowca (jako$¢ wody surowe;j),
stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosci wystapienia
widrnych zanieczyszczen w rozprowadzajgcej sieci wodociggowej oraz w wewnetrznej
instalacji wodociagowe;j.,

W ocenic jakosci wody produkowanej przez wodocigg sieciowy Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach w II pélroczu 2019 r. uwzgledniono probki wody
pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona przeznaczona do spoZzycia) oraz
z miejse czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona w punktach u konsumentow).

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych
prébek w ramach parametréw grupy A oraz grupy B Zawarto w tabeli nr 1.
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Zestawienie wynikéw badan prébek wody w II pélroczu 2019 r. pobranych
z wodociagu sieciowego Spoéldzielni Mieszkaniowej Sleza” w Gniechowicach umieszczono
w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacje o ocenie jakosci wody w 11 pélroczu 2019 r.

dostarczanej odbiorcom z wodociggu steciowego Spoldzielni Mieszkaniowej »Sleza
w Gniechowicach,

Analizujac uzyskane wyniki badaf prébek kontrolnych wody w II péiroczu 2019 r.
z wodociagu sieciowego Spdldzielni Mieszkaniowej ,Sleza” w Gniechowicach stwierdzono:
zbadano 6 probek wody uzdatnionej, w jednej stwierdzono nieakceptowalny zapach, w jednej
przekroczenie dopuszezalnej warto$ci parametru chemicznego — metnoset i chloru wolnego,
w kolejnej — przekroczenie dopuszczalnego poziomu parametru chemicznego: nikiu.
W badanych prébkach wody nie stwierdzono przekroczen parametréw mikrobiologicznych.

Informacje dodatkowe:

1. Wobec Zarzadcy wodociagu w I péiroczu 2019 r. nie byto prowadzone postgpowanie
administracyjno-egzekucyjne.

2. W dniu 18 pazdziernika 2019 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wroctawiu przeprowadzil kontrole wodociaggu sieciowego Spoéldzielni Mieszkaniowej
,Sleza” w Gniechowicach. W trakcie kontroli stwierdzono iz, obiekt jest pod wlasciwym
biezacym nadzorem, Zarzadca wodociagu na biezaco przekazywat wyniki badan prébek
wody, pobieranych w ramach kontroli wewngtrzne;.

3. W dniu 12 lipca 2019 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
sporzadzil ,,Oceng o Jakoém wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w [ pélroczu 2019r.
-z~ wodociggu sicciowego— Spoéidziclni Mieszkaniowej JSleza’ >, funkcjonujgcego w
Gniechowicach w gminie Katy Wroclawskie” (HK-AM-5200-888/19). ‘Wodg podawang w 1
polroczu 2019r przez wodocigg sieciowy Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”, ul. Czysta 31,
Gniechowice oceniono jako przydatng do spozycia.

4. W dniu 10 pazdziernika 2019 r. Zarzadca wodociagu przedtozyl harmonogram z dnia
10 pazdz1em1ka 2019 r. pobierania i badania prébek wody w 2020 roku z wodocnqgu
sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza”, obejmujacy pobér 1 prébki wody surowej, 4
probek wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) oraz 1 pobér prébki
wody w zakresie monitoringu przegladowego (parametry grupy B). W dniu
31 pazdziernika 2019 r. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
zaakceptowal przediozony harmonogram (HK-AM-5200-1341/19).

5. W dniu 26 listopada 2019 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wroclawiu przestat wykaz pestycydéw, jakie nalezy oznaczyé w badaniach monitoringu
przegladowego (parametry grupy B) dla wody uzdatnionej (HK-AM-5200-1568/19)

6. Z wody korzystaja ok. 1044 0s6b (mieszkancy miejscowosci: Gniechowice, Gorzyce,
Stary Dwor). '

7. Aktualna wielkosé produkeji wody: 200,0 m® /d.

8. Harmonogram pobierania prébek wody w 2019 r. realizowany jest zgodnie
z zaloZzeniami. Badania probek wody (na zlecenie zarzadcy) wykonywane s przez
laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
(nr akredytacji PCA AB 079).

9. W analizowanym okresie nie wystepowaly wylaczenia lub awarie majgce znaczacy
wplyw na jakos¢ wody podawanej do sieci.



Jakos¢ wody produkowanej i dostarczanej z wodociagu sieciowego Spéldzielni
* Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach pod wzgledem mikrobiologicznym we wszystkich
pobranych prébkach byla zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W trzech probkach stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych wartosci parametru chemicznych. Po podjeciu stesownych dziatan
. korygujacych jakos¢ wody — zgodnie z wynikami okazanymi przez zarzadcg - odpowiadala
wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wode produkowang i dostarczang odbiorcom w II péiroczu 2019 r. z wodociggu
sieciowego Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach uznano za przydatng
do spoiycia przez ludzi.

Zalaczniki:
1. Tabela Nr 1 - Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A
i grupy B

2. Tabela Nr 2 - Wyniki badan prébek wody pobranych w1l péiroczu 2019 1.
z wodociggu sieciowego Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Sleza” w Gniechowicach.
3. Tabela Nr 3 — ocena jakosci wody z wodociggu sieciowego Spéldzielni
Mieszkaniowej ,,Slgza” w Gniechowicach w I péiroczu 2019 1.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Sleza”, ul. Czysta 31, 55-080 Gniechowice
3. HK a/a

Tabela Nr 1
Zakres analiz probek kontrolnych wody — parametry grupy A oraz parametry grupy B.
Parametry grupy A | Parametry grupy B
Wskazniki bakteriologiczne
1 Ogolna liczba mikroorganizméw w 1 Ogo6lna liczba mikroorganizmow w
temp. 22°-C temp. 22° C
2 Bakterie grupy coli 2 Bakterie grupy coli
3 Escherichia coli 3 Escherichia coli
4 Clostridium perfringens (lacznie z
przetrwalnikami)
5 Enterokoki
Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
1 Barwa 1 Barwa
2 Metnosé 2 Metnosé
3 pH 3 pH
4 Przewodnosé wlasciwa 4 Przewodnosé wlasciwa
5 Zapach 5 Zapach
6 Smak 6 Smak
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Stacja Uzdatniania Spoldzielni
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*Badania wykonywane przez Zarzadcg wodociagu

Tabela Nr 3.
Ocena jakosci wody z wodociagu sieciowego Spotdzielni Mieszkaniowe) Sleza” w Gniechowicach w II pétroczu 2019 1.
r— - - ..._. .\ " o ) - . . Iriformacjﬁ 0. !
- _ Liczba zbadanych prébek. Liczba zbadanych prébek o i| jakosci wody: -
o : . . mikrobiologicznych wody przeznaczonej | chemicznych wody Rodzaj przydatna.
. Lp. | Nazwa wodogiagu _ ~do spozycia - | . e Rodzaj wekaznikéw fwarunkowo'
: ‘ “Ogolem Nie | Ogoem - | N | wikamikéw | fizyko- | przydatma/
N | odpowiadajacych | odpowiadajacych | mikrobiologicznych | :chemicznych [ nieprzydatna do
e wymaganiom [ _ _ Wymaganiom . : spozycia.
Wodeciag .
Spoldzielni Metnos¢
1 Mieszkaniowej 3 0 6' 3 - Chlor wolny przydatna
aoleza” w [ .
Gniechowicach Nikiel
1
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